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Conexion de entrada de agua 1" M

Conexion de salida de agua 1" M

Backup heater wiring intake

Entrada de cableado (alimentacion)

Entrada de cableado (cableado de alta tension)

Entrada de cableado (cableado de baja tension)

Bomba

Filtro de agua

Valvula de seguridad

29

Caja de conexiones
@ Sensor de caudal

@ Interruptor de caudal

@ Valvula de aislamiento con valvula de drenaje/llenado 1" (accesorio incluido)

Recipiente de expansion

@ Valvula de purga de aire

Salida de drenaje

(17) 6 orificios para pernos de anclaje

Resistencia de reserva

Backup heater switch box " 15
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