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La instalación en la obra típica debe
ajustarse a las normativas en vigor.

Para consultar ejemplos, consulte
la guía de referencia del instalador.
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Intercambiador de calor de placas
Lado de salmuera

Intercambiador de calor de placas
Lado del agua

Interruptor de alta presión

Sensor de presión del refrigerante

Compresor

Válvula de drenaje

Puerto de servicio 5/16" abocardado

Bomba
Lado del agua
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Bomba
Lado de salmuera

Válvula de expansión electrónica

Válvula de 4 vías13

Sensor de baja presión
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