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Tornillos que se utilizan en esta unidad:
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La instalación en la obra típica debe
ajustarse a las normativas en vigor.

Para consultar ejemplos, consulte
la guía de referencia del instalador.

Sensor de caudal
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Admisión del cableado de alta tensión Ø24mm
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Admisión del cableado de baja tensión Ø13.5mm

Conexión de entrada de agua Ø22mm recta
Conexión de salida de agua Ø22mm recta

Conexión de entrada de depósito Ø22mm recta
Conexión de salida de depósito Ø22mm recta

Conexión de entrada de salmuera Ø28mm recta
Conexión de salida de salmuera Ø28mm recta

Unidad Hydrobox
20

19

Resistencia de reserva

Salida de drenaje (unidad + válvula de seguridad)
Válvulas de aislamiento

Pies niveladores

Interfaz de usuario

Válvula de 3 vías
Purga de aire
Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones

Válvula de seguridad
Conexión de recirculación G3/4" (hembra)

EGSAH-D9W

EGSAX-D9W

EGSAX-D9WG

3D122284


