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Solo para termostato de encendido/apagado con cable

Convector de la bomba de calor
Zona LWT principal

Solo para termostato 
de encendido/apagado 
inalámbrico

solo para 
sensor ext. 
(suelo o 
ambiente)

solo para 
sensor ext. 
(suelo o 
ambiente)

Solo para termostato 
de encendido/apagado 
inalámbrico

Solo para termostato de encendido/apagado con cable

Convector de la bomba de calor
Zona LWT adicional

Válvula de cierre

Válvula NA

Válvula NC

Solo para suministro eléctrico normal (estándar)Solo para suministro eléctrico a tarifa preferente

Salida de la bomba de ACS
Máx carga:
2 A (entrada) - 230 V CA
1 A (continua)

1N~, 50 Hz
230 V CA
Suministro 
eléctrico a 
tarifa normal

Bomba de ACS
Ánodo

Caja de interruptores

Tipo de 
3 cables 
(SPDT)


