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Instalaciéﬁ_iﬁagbendiente

Instalaciéon independiente

Lado del agua

Lado del refrigerante
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__ Calefaccién de habitaciones -

() SALIDA de agua

CgBCalefaccién de habitaciones -

— ENTRADA de agua
(3) valvula de aislamiento

(4) Filtro magnético/desfangador

(5) Valvula de seguridad
(6) Purga de aire

(7) Valvula de drenaje
(8) Sensor de caudal

(9) Intercambiador de calor de placas
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Evaporador ——
Condensador — —
® o |
=/ IRl — —
H D> HF—— — -

N

|

(0 Recipiente de expansién

[P_.Conexién roscada

@D Resistencia de reserva

™ Acoplamiento rapido
_{}_ p p

“Conexioén soldada

_;%>_ Conexidén abocardada

) RIT - Termistor
R2T - Termistor
R3T - Termistor
R4T - Termistor

(13 Sensor de presién del refrigerante
Sensor de presién de agua de calefaccién de habitaciones
del intercambiador de calor del agua de salida
de la resistencia de reserva del agua de salida
(intercambiador de calor, tubo de liquido)
de agua de entrada
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