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COMPONENTE ESTANDAR

Alimentacion eléctrica UNIDAD EXTERIOR
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@ Solo para la instalacién de suministro eléctrico normal
¢ suministro eléctrico de la unidad: 400V 0 230V + tiemra 503 nu-(leos

XTM: L-N-tierra o
XTM: L1-L2-L3-N-tierra
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@Solo para la instalacion de suministro eléctrico a tarifa preferente
suministro eléctrico a tarifa preferente de la

unidad: 400V 0 230V + tiera 593 nideos

suministro eléctrico a tarifa normal para la unidad

interior: 230V 2niceos X1M: 1-2-3-tierra

SUMINISTRO EN LA OBRA

4niicleos

SUMINISTRO EN LA OBRA

Solo para KRCS01-1 0 EKRSCA1
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X5M: 7-8 *ﬁ,é@mﬁé/—{ Termistor externo (interior o exterior) \
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(Médulo del adaptador WLAN)
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« En el caso del cable de sefial: mantenga una distancia minima de los cables de alimentacién superior a 5 cm
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