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Diagrama de conexiones eléctricas para Altherma 4 de pared

Alimentacion eléctrica

COMPONENTE ESTANDAR
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+ En el caso del cable de sefal: mantenga una distancia minima de los cables de alimentacion superiora 5 cm

Para obtener mas informacién, consulte el cableado de la unidad
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