
NC

R1T

R2T
1

2

3

4

5

6

7

8

13

10

11

12

14

15

6

9

16

19

18

20

22

21

23

16

17

18

19

19
19

Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua
Conexión de ENTRADA de agua
Separador de gases

Sensor de gas

Válvula de drenaje

Manguera de drenaje para el agua

Sensor de caudal

Recipiente de expansión
Resistencia de reserva
Bomba
Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones

Termistor de agua de entradaR1T -
R2T -Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida

21

Manguera para purga de aire
Manguera para gas

Conexiones de las tuberías de obra

Instalación independiente

Instalación independiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Válvula de aislamiento 1" - 1" (macho-hembra)

Salida de drenaje ID18
Válvula de aislamiento normalmente cerrada QC female - 1" female

Conexión rápida
Conexión roscada 1" F

Filtro magnético/desfangador
Válvula de seguridad
Purga de aire

Conexión roscada

Acoplamiento rápido

Conexión soldada

Conexión abocardada
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