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Espacio para el mantenimiento
738 Posicion de suspension de la unidad
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Elemento | Nombre Descripcion
KA Puerto de conexién de tubo de liquido Conexion abocardada @6.35
KB Puerto de conexién de tubo de gas Conexion abocardada @12.70
KC Conexién de cableado /
KD Conexion de la toma de corriente /
KE Salida de drenaje VP20 (0D 026, ID 020)
KF Filtro de aire /
KG Lado de aspiracion de aire /
KH Lado de descarga de aire /
KJ Placa de especificaciones /
Notas
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1. Cuando se instalan accesorios opcionales. consulte la documentacién correspondiente.

2. La profundidad del techo varia en funcion de la documentacion del sistema especifico.

ARROW VIEW A @

95
210

<4

ARROW VIEW A

3D106727



