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NOTAS

1.	 	  Cableado de tensión de línea. 
 Cableado de circuito de control.

2.	 Todos los materiales y componentes de cableado suministrados en la obra deben cumplir con la normativa en vigor.
3.	 Utilice solamente conductores de cobre.
4.	 Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado de la unidad.
5.	 Asegúrese de instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
6.	 Todo el cableado y los componentes necesarios en la obra deben ser suministrados por técnico electricista autorizado.
7.	 La unidad debe conectarse a tierra en cumplimiento de la normativa en vigor.
8.	 El cableado que se muestra es una guía de puntos de conexión general y no está diseñada para incluir los detallas de una instalación específica.
9.	 Nunca comparta el suministro eléctrico de la unidad con otro equipo.
10.	Sólo se muestra en caso de tubos protegidos.
11.	Utilice HO07RN-F si no hay protección.
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Modelo Y1
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eléctrica
3N~50 Hz

400 V
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