FVA100-140A

Esta unidad debe fijarse con tornillos de fijacidén tal y como muestra la siguiente imagen.

En caso de instalacién por la parte inferior

Si es necesaria proteccion contra vibraciones, realice la fijacion por la parte inferior y la parte p
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Element Nombre de pieza Observacién
o 1 Reijilla de succién de aire
2 Filtro de aire
3 Orificio para tuberia Orificios apaisados de70 x 90mm
4

Orificio para tuberia

Orificio ciego para tuberia de recirculacion o cableado de equipos opcionales &80

Orificio para tuberia

Orificio ciego para tuberia de recirculacion o cableado de equipos opcionales @27

5

6 Orificio para tuberia (posterior) Orificios apaisados de80 x 130mm
7 Orificio para tuberia (inferior) Orificios apaisados de126 x 130mm
8 Tubo de liquido Conexiéon abocardada 9.5

9 Tubo de gas Conexion abocardada @15.9

10 Conexion de la tuberia de drenaje

VP20

D

260

0.7

DETAIL A

Idéntico en ambos lados
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Espacio necesario para la instalacion

La placa de especificaciones de la unidad esta situada en la cubierta de la caja de interruptores, dentr
o de la rejilla de aspiracion.
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