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Intercambiador de calor

Tuberfa a montar en obra 9.5
1220T-0

Valvwla de
expansion
electrénica

ok

Filtro Filtro Intercambiador de calor

Vévula de 4 vias.
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Filtro

Tuberia a montar en obra ¢ 15.9
C1220

Unidad interior

Vélvula de parada

(con registro de servicio abocardada 5/16")

~L

Sensor de baja
presion

Presostato de alta

=

— >

Interface de
servicio
5/16”

Compresor

Acumulador

Unidad exterior = Calefaccion

..... = Refrigeracion
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