RZQG-L(8)Y1

Presostato de alta

Tuberfa a montar en
obra

Interface de
tuberia de servicio
derivacién (5/16" abocardar)
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Tuberia a montar en
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$9,5C1220T-0

N

Acumulador

Tuberia a montar en
obra 15,9 C1220T-0

Notas:
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1 Los tubos entre la derivacion y las unidades interiores deben tener las mismas dimensiones que las conexiones interiores.

2 Lavélvula de control solo se encuentra presente en los modelos RZQG71, RZQSG100 y RZQSG125.
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