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RZAG60B

Unidad exterior

Flujo de refrigerante
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Refrigeracion

Calefaccion

Termistor de temperatura de aire exterioq
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Designacion

—><- Valvula de cierre de liquido

% Vélvula de cierre de gas

—()— Silenciador
—(@)— Silenciador con filtro

—(0— Valvula de expansion electrénica
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%@ Ventilador de hélices
: ~4\. Valvula de 4 vias
~Y- ENCENDIDO: calefaccién

@ Compresor

Intercambiador de calor

Interruptor de alta presion
[HPS Reinicio automatico

B Filtro

Acumulador
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