ARXP35N9 / RXP35N9

=

9. 5CuT

Unidad exterior

7.0CuT

9.50uT
®

7.0CuT

Intercambiador de calor

)

C

Ventilador de hélices

/N

9. 5CuT

ﬁgtﬁx

1 Termistor de temperatura de aire exterior

-\

[ —

7.9CuT

Vdlvula de 4 vias
ENCENDIDO: calefaccién

Termistor de la tuberia de de

Compressor

scarga

9. 5CuT

9.50uT = -~

Vélvula motorizada

4. 8CuT
6.4CuT o 6.4Cul
4. 80uT Silenciador con filtro

T

Vélvula de cierre de liquido

[} Termistor del intercambiador de calor

4. 8CuT

|

Silenciador con filtro

Flujo de
refrigerante

——> Refrigeracién

—> cCalefaccion

Tuberias de obra

(6. 4CuT)

Tuberias de obra

Acumulador

—_—

9.5CuT_ 9.5CuT {éZ} |

Silenciador Valvula de cierre de gas

]

(9. 5CuT)

3D143574





