4MXS80E

Colector

12, 1CuT

Unidad exterior

Intercambiador de calor

)
)

Termistor de temperatura
7,907 [ exterior
1. 9CuT
T, 9CuT
IR
7. 90T
7. 90T

7, 8CuT
7. 90T

Termistor de intercambiador de
calor (Condensador)

C

9,5CuT

Motor del ventilador de CC Distribuidor
Tubo capilar
Ventilador de =
hélice \

Vévula de 4

vias. J

-_—
—

15, 8CuT 15, 9CuT

Caudal de refrigerante  Compresor
-

~— Calefaccion

Silenciador

Termistor del tubo

15, 9CuT
de descarga

Acumulador

Refrigeracion Acumulador

15, 9CuT

Receptor

9,5CuT

15, 9CuT

Vélvula de
parada de la
linea de gas

Silenciador

15, 9CuT

Vélvula de corte
dea linea de
liquido

X 9, 5CuT @

12, 7007

Colector

Filtro

Colector | ]

Silenciador
—_—

15, §CuT

Valvula motorizada(A)
Termistor la tuberia del liquido
(Habitacion-A)

AN

~Habitaddn A

Vélvula motorizada(8) Filtro
Temistor l tuberia del
liauido (Habitacon B)

(6.4 CuT)

19007 = 4 - HabitacionB
Vaivula motorizada(C) b dF‘"'“O T (6.4 CuT) Tuberia de
T |
S ~ ligudode o
7. 90T — b~ - HabladénC obra
Valvula motorizada(D) Filzo ‘ (6.4 a1
Termistor la tuberia del
liquido (Habitacién-D)
7. 9CuT — b 41— - HobltadénD
Valvula motorizada(E) Filtro ’ (6,4 CuT)
Termistor del tubo del gas |
(Habitacion-A) ‘
12, 1CuT — .| HabitadénA
tr—
Termistor del tubo del gas
(Habitacion-B) ‘ (3.5 01)
12 70T F— lilt bo del } 4+ — Habitaciond
ermistor del tubo del gas
(Habitacion-O ‘ (12,7 tuT)
12,700 = T —-HabitadonC Tuberia de
Termistor del tubo del gas ‘ 15,9 Q1) gas de la obra
(Habitacion-D)
12707 = + — - HabitacionD
‘ (15,9 CuT)

3D051937G
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