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Compuerta de aceite

Unidad exterior

Compuerta de aceite

Tuberias de gas

Tuberias de liquido
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Unidad interior

A

Instale un sifén por cada desnivel de subida de la tuberia de 15 m.

NOTA:

Puesto que es posible que el aceite contenido en las tuberias ascendentes refluya al compresor cuando éste se pare,
causando compresién de liquido o situaciones de deterioro del retorno de aceite, serd necesario instalar un sifén en los
lugares adecuados de las tuberfas de gas ascendentes.

No es necesario instalar sifones si la unidad exterior se instala en un lugar mas elevado que la unidad interior.
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