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REQ71∼125B7 (Split)

Unidad interior

Tubería a montar en obraJ15.9 C122OT-O

Tubería a montar en obraJ9.5 C122OT-O

Presostato de
baja

Intercambiador de calor

Filtro

Válvula de parada
(con registro de servicio abocardada 1/4’’)

Válvula solenoide

Filtro

Válvula de expansión
electrónica

Filtro

Vávula de 4 vías.

Compresor

Receptor

Presostato de
alta

Interface de
servicio 5/16″

Intercambiador de calor

Silenciador

Válvula antiretorno

Válvula antiretorno Válvula antiretorno

Filtro

Unidad exterior

O Válvula de retención L Conexión abocardada M Conexión a tornillo N Conexión embridada Z Tubo expandido P Tubo moleteado

Calefacción
Refrigeración

Válvula
antiretorno

Válvula antiretorno

Filtro

Tubo capilar

Interface de
servicio 5/16″


