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Los valores entre () indican que las
dimensiones sélo son validas para los
B. Instalacion apilada modelos de las clases 100, 125y 140.
1. Hay obstaculos en frente del lado de salida 2. Hay obstdculos en frente de la entrada de
aire

No apile mas de una unidad encima de la otra.
Se requieren unos 100mm para tender la tuberia de drenaje de la unidad exterior superior.
Selle la porcion (A) para que no se derive el aire procedente de la salida.

C. Instalacion en varias filas

1. Instalacion de una unidad por fila 2. Instalacién de varias unidades (2 o mas
unidades) en conexion lateral por fila

Relacién de las dimensiones H, Ay L esté presentada en la
tabla a continuacion.

L A
L<H 0<L<12H 150 (250)
1NH<L 200 (300)
H<L La instalacion es imposible
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