RZQ125-140DV1 (Doble twin)
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Nota: 1. Los tubos entre la derivacion y las unidades
interiores deben tener las mismas dimensiones que las
conexiones interiores.

&P vilvula de retencisn  —4€— Conexion abocardada —|:|— Conexion a tornillo HE Conexion embridada X Tubo expandido =) Tubo moleteado

__w Refrigeracion

3TW29165-4



