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Instalacion de la unidad interior
Diagrama de flujo (para CADA puerto de tuberia de derivacion de la unidad BS)

Procedimiento para comprobar si el

tamafo de la habitacién mas pequefia
cumple con los requisitos.

Calcule la superficie de la habitacion mas
pequena a la que da servicio el mismo
puerto de tuberia de derivacién.

Amin[m?]

v

Obtenga la capacidad interior maxima
parta conectar al puerto de la tuberia de
derivacion.

Consulte laTabla 3

Limite de clase de

capacidad interior

Cambie la instalacion para este puerto:

1 Aumente la superficie de la habitacion mas pequena.
0

2 Reduzca la capacidad interior conectada.
0

3 Divida la capacidad interior en 2 puerto de unidad SV independientes.

0
4 Realice un ajuste preciso del sistema mediante VRV Xpress.

¢Elindice de capacidad interior total es < al

No

limite de indice de capacidad?

Si

v

Comenzar la instalacion
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