Y DAIKIN

Precauciones generales de seguridad

. . Espariol
Precauciones generales de seguridad P



1 Precauciones generales de seguridad

1 Precauciones generales de
seguridad

11 Acerca de la documentacion

La documentacion original esta escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

Las precauciones que se describen en este documento abarcan
temas muy importantes, sigalas al pie de la letra.

Todas las actividades que se describen en el manual de
instalacion debe realizarlas un instalador autorizado.

Significado de advertencias y simbolos

PELIGRO

Indica una situacién que puede provocar lesiones graves o
la muerte.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Indica una situacion que podria provocar una
electrocucion.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Indica una situacién que podria provocar quemaduras
debido a temperaturas muy altas o muy frias.

ADVERTENCIA

Indica una situacién que podria provocar lesiones graves o
la muerte.

PRECAUCION

Indica una situacion que podria provocar lesiones leves o
moderadas.

AVISO

Indica una situacion que podria provocar dafios al
equipamiento u otros dafios materiales.

=il

INFORMACION

Indica consejos utiles o informacion adicional.

1.2 Para el usuario

Si no esta seguro de como utilizar la unidad, pongase en contacto
con el instalador.

Este equipo no esta previsto para ser utilizado por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o psicoldgicas, incluyendo a
los nifios, al igual que personas sin experiencia ni conocimientos
necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervision
o instrucciones sobre el uso del equipo proporcionadas por una
persona responsable de su seguridad. Debe vigilarse a los nifios
para que no jueguen con el producto.

= Las unidades estan marcadas con el siguiente simbolo:

|

Esto significa que los productos eléctricos y electrénicos no deben
mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.
NO intente desmontar el sistema usted mismo: el
desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por
un instalador autorizado de acuerdo con las normas vigentes.

Las unidades deben ser tratadas en instalaciones especializadas
para su reutilizacién, reciclaje y recuperacion. Al asegurarse de
desechar este producto de la forma correcta, esta contribuyendo
a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para
la salud de las personas. Si desea mas informacion, péngase en
contacto con su instalador o con las autoridades locales.

= Las baterias estan marcadas con el siguiente simbolo:

Esto significa que las baterias no deben mezclarse con el resto de
residuos domésticos no clasificados. Si hay un simbolo quimico
impreso debajo de este simbolo, significa que la bateria contiene
un metal pesado por encima de una determinada concentracion.
Los posibles simbolos quimicos son: Pb: plomo (>0,004%).
Cuando se agoten las baterias, estas deben ser tratadas en
instalaciones especializadas para su reutilizacion. Al asegurarse
de desechar las baterias agotadas de la forma correcta, esta
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el
entorno y para la salud de las personas.

1.3 Para el instalador

1.3.1 Informacién general

Si no esta seguro de como instalar o utilizar la unidad, péngase en
contacto con su distribuidor.

AVISO
La instalacion o colocacion inadecuada del equipo o

accesorios podria causar electrocucion, cortocircuito,
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.

ﬁ ADVERTENCIA
Asegurese de que los materiales de instalacién, prueba y

aplicacion cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentacion de Daikin).

ﬁ PRECAUCION
Lleve equipo de proteccion personal adecuado (guantes

protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el
sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.

) ADVERTENCIA

2\ Rompa las bolsas plasticas del embalaje y tirelas a la

ﬁ PRECAUCION
NO lave la unidad con agua. Podria producirse una

descarga eléctrica o un incendio.

AVISO
= NO coloque ningun objeto ni equipo en la parte

superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

basura, para que nadie, en particular los nifios, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.

DAIKIN

Precauciones generales de seguridad
4P353655-1 — 2013.06



1 Precauciones generales de seguridad

.ﬁ PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS
= NO toque las tuberias del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrian estar demasiado calientes
o demasiado frias. Deje tiempo para que vuelvan a su

temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.

» En caso de fuga accidental, NUNCA toque
directamente el refrigerante.

AVISO
Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se

convierta en refugio de pequefios animales. Si algun
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
humo o fuego.

ﬁ PRECAUCION
NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la

unidad.

AVISO
= NO coloque ningun objeto ni equipo en la parte

superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

De conformidad con la legislacion vigente, es posible que esté
obligado a disponer de un libro de registro del producto, con
informacion sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados
de las pruebas, los periodos de suspension, etc.

Ademas, es necesario que en un lugar visible del sistema se
proporcione la siguiente informacion:

= Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia
= Nombre y direcciéon de bomberos, policia y hospital

= Nombre, direccion y teléfonos de dia y de noche para obtener
asistencia

En Europa, la norma EN378 facilita la informacion necesaria en
relacion con este registro.

1.3.2 Lugar de instalacion

= Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulacion del aire.

= Asegurese de que el lugar de instalacion soporta y el peso y
vibraciones de la unidad.

= Asegurese de que el area esté bien ventilada.
= Asegurese de que la unidad esté nivelada.

= Asegurese de que la superficie en la que va a instalar la unidad
esta nivelada.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:
= En atmosferas potencialmente explosivas.

= En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el
sistema de control y hacer que el equipo no funcione
correctamente.

= En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de
gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de
carbono, polvo inflamable.

= En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de acido
sulfuroso). La corrosion de los tubos de cobre o piezas soldadas
podria causar una fuga de refrigerante.

Refrigerante

AVISO

Asegurese de que la instalacion de la tuberia de
refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma
aplicable en Europa es EN378.

-
o
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AVISO

Asegurese de que las tuberias y las conexiones de obra
no estén sometidas a tensiones.

ADVERTENCIA

Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una
presion superior al nivel maximo permitido (segun lo
indicado en la placa de especificaciones de la unidad).

> @

ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la
zona de inmediato. Posibles riesgos:

>

= Las concentraciones de refrigerante excesivas en una
habitacion cerrada pueden derivar en una deficiencia
de oxigeno.

= Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
pueden generarse vapores toxicos.

ﬁ ADVERTENCIA
Recupere siempre los refrigerantes. NO los libere

directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacio
para evacuar la instalacion.

= Utilice solamente cobre sin uniones desoxidado con acido
fosférico y con grado de temple recocido.

1.34 Salmuera

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

ﬁ ADVERTENCIA
La seleccion de la salmuera DEBE ajustarse a la

legislacion correspondiente.

ﬁ ADVERTENCIA
Tome precauciones suficientes en caso de fuga de

salmuera. Si se produce una fuga de salmuera, ventile la
zona de inmediato y podngase en contacto con su
distribuidor.

13.5 Agua

AVISO
Asegurese de que la calidad del agua cumpla con la

Directiva Europea 98/83 CE.
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1.3.6 Sistema eléctrico

.ﬁ PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION
= Corte todo el suministro eléctrico antes de retirar la
tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado
eléctrico o tocar los componentes eléctricos.

= Desconecte el suministro eléctrico durante mas de 1
minuto y mida la tensién en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los
componentes eléctricos antes de realizar las tareas de
mantenimiento. La tension DEBE ser inferior a 50 V de
CC antes de que pueda tocar los componentes
eléctricos. Para conocer la ubicacién de los terminales,
consulte el diagrama de cableado.

= NO toque los componentes eléctricos con las manos
humedas.

= No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa
de servicio colocada.

ﬁ ADVERTENCIA
= Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme

que cada componente eléctrico y cada terminal dentro
de la caja componentes eléctricos estén conectados
fijamente.

= Asegurese de que todas las tapas estén cerradas
antes de poner en marcha la unidad.

ﬁ ADVERTENCIA
Si NO ha sido instalado en fabrica, en el cableado fijo

debera incorporarse un interruptor principal u otro medio
de desconexion que tenga una separacion constante en
todos los polos y que proporcione una desconexion total
en condiciones de sobretension de categoria lll.

ﬁ ADVERTENCIA
= Utilice SOLO cables de cobre.

= El cableado de obra debera realizarse de acuerdo con
el diagrama de cableado que se suministra con el
producto.

= NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y
cerciorese de que no entren en contacto con las
tuberias ni con bordes cortantes. Asegurese de que no
se aplica presion externa a las conexiones de los
terminales.

= Asegurese de instalar cableado de conexién a tierra.
NO conecte la unidad a una tuberia de uso general, a
un captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexién a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse  descargas
eléctricas.

= Para la alimentacion eléctrica, asegurese de emplear
un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de
energia eléctrica compartida con otro aparato.

= Asegurese de que instala los fusibles o interruptores
automaticos necesarios.

= Asegurese de instalar un disyuntor diferencial de fugas
a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrian
producir descargas eléctricas o fuego.

= Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a
tierra, asegurese de que sea compatible con el inverter
(resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para
evitar la innecesaria apertura del disyuntor.

Instale los cables de alimentaciéon a 1 metro de distancia como
minimo de televisores o radios para evitar interferencias. En funcién
de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podria no ser

suficiente.

14 Glosario

Distribuidor
Distribuidor de ventas del producto.
Instalador autorizado

Técnico con los conocimientos necesarios y que esta
cualificado para instalar el producto.

Usuario
Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.

Normativa vigente

Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o cédigos
internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes
y aplicables para cierto producto o dominio.

Compaiiia de servicios

Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio
necesario en el producto.

Manual de instalacion

Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica cémo instalarlo, configurarlo y
realizar el mantenimiento en el mismo.

Manual de funcionamiento

Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica como utilizarlo.

Accesorios

Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento
que se suministran con el producto y que deben utilizarse o
instalarse de acuerdo con la documentacion que los
acompana.

Equipamiento opcional

Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que
puede combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentaciéon que lo
acompana.

Suministro independiente (elementos no incluidos)

Equipamiento no fabricado por Daikin que puede
combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.
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